
32,42 m²
Refeitório existente

w
1 a

w
1 a

w
1 a

w
1 b

w
1 b

w
1 b

b a

c

d

e

f

gw
1 c

w
1 g

w
1 e

w
1 e

w
1 e

w
1 e

w
1 e

w
1 e

w
1 e

w
1 e

w
1 f

w
1

w
1

w
1

w
1

w
1

w
1

w
1

Conecta na rede da
sala ao lado

Conecta na rede da
sala ao lado

w
1 c

Chão

Chão

f

f f

ff

f f

1c 2

1
2

1 2

2
1g

3

3

1
2

2
a

2
a

2
b

2
b

2 2

a 1

b
1

1 2

Ponto de tomada 30cm
Tomada  120cm
Tomada 20A 110cm

 Interruptor simples 110cm

Quadro de Distribuição

w
c i

Voltagem
Interruptor
circuito

Legenda

Eletroduto teto 3/4

DR

DR
Din 20A

C1, 1,5mm Iluminação

Tomadas Depósito

Din 10A

Din 20A
C2, 2,50mm

C3, 2,50mm

Quadro de Distribuição

DR
Din 40A

Tomadas Coz, Lav, Lav

ASSUNTO:
Reforma e Ampliação

ESCALA:

Indicada

TÍTULO:

Centro de Educação Infantil Menino Jesus
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Genésio Silveira de Souza

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

DATA:

Setembro de 2021
FOLHA:

DESENHISTA TÉCNICO:

PLANTA ELÉTRICA
ESC: 1/100

Sara Luísa Weiss Broering

PROJETO ELÉTRICO

AutoCAD SHX Text
01/01


	Sheets and Views
	Layout1


